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1

Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Структурная схема KNX

3-4
Щит ЩK1. Схема подключения оборудования теплого пола и
отопления

5
Щит ЩK2. Схема подключения оборудования теплого пола и
отопления

6
Щит ЩK3. Схема подключения оборудования теплого пола и
отопления

7
Щит ЩK4. Схема подключения оборудования теплого пола и
отопления

8 Схема подключения системы управления теплыми полами KNX

9 Схема подключения оборудования система мультирум

10-11  Схема подключения оборудования компьютерной сети

12 Схема подключения оборудования  телевизионной сети

13 Схема подключения видеодомофонного оборудования

14 Схема подключения оборудования охранной сигнализации

15 Общий вид шкафа СКС

16 Общий вид шкафа CC

17-18
Подключение оборудования
защиты от протечек воды

19 Схема подключения оборудования пожарной сигнализации

20-23
План расположения оборудования и кабельных линий системы
управления отоплением

24-25 План расположения оборудования и кабельных линий мультирум

26-29 План расположения оборудования и кабельных линий SKS и TV

30-33
План расположения оборудования и кабельных линий системы
пожарной сигнализации

34-37
План расположения оборудования и кабельных линий системы
охранной сигнализации

38-41 План расположения оборудования защиты от протечек воды

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ Энергоатомиздат
Правила устройства электроустановок. Изд.
6,7

СП31-110-2003
Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий

Системы электросвязи зданий и сооружений.
Основные положения проектирования

СП 5.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации автоматические.
Нормы и правила проектирования

СП 3.13130.2009

Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. Требования пожарной
безопасности

СНиП III-4-93
Правила производства и приемки работ
Техника безопасности в строительстве

Прилагаемые документы

03-2019.10-СС .С Спецификация оборудования На 8-и листах

 Технические  решения,  принятые  в рабочих  чертежах,  соответствуют  требованиям
экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных  и других  норм, действующих  на
территории  РФ, и обеспечивают  безопасную  для жизни  и здоровья  людей  эксплуатацию
объекта при соблюдении решений, предусмотренных настоящим проектом.

      Главный инженер проекта
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2

T

Датчик температуры
и освещенности

KPS640 

+ -
KNX

PS1

К
коммутатору

 СКС
UIMip

IP
AKH-0800.02

+ -
KNX

SCN-RT6AP.01

+ -
KNX

AKS-0816.03 KNX

+ -
KNX

H1 H2

TR1

AKH-0600.02

+ -
KNX

R1

Интерфейс для управления

ME1

кондиционерами Mitsubishi

ME3

+ -
KNX

S1

AKS-2016.03 

+ -
KNX

H3

AKH-0600.02

+ -
KNX

AKH-0800.02

+ -
KNX

H4 H5

AKH-0800.02

+ -
KNX

AKH-0800.02

+ -
KNX

H6 H7

AKH-0600.02

+ -
KNX

t'1

Датчики температуры
и влажности в помещениях

t'29

SCN-RT6AP.01

+ -
KNX

TR2

Беседка

х
х

х
х

Module 1

х
х

х
х

Module 4

Модули для подключения 
клавиш управления освещением

S2

RM 16 T KNX

+ -
KNX

SCN-RT2UP.01

+ -
KNX

TR3

S3

AKS-2016.03 

+ -
KNX

SCN-RT2UP.01

+ -
KNX

TR4
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Инженер
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08.19

08.19

Щит ЩK1. Схема подключения
оборудования теплого пола и

отопления (начало)

3

8-канальный актуатор отопления

Условные обозначения

усл. описание

AKH-0800.02
Клапан с сервоприводомHV

Датчик температуры теплого полаt"1

1 2

AKH-0800.02

H1

Номер
помещения 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 1.10

Название
помещения

Постироч
ная

C/у Коридор Предбанн
ик

Сауна Зона
отдыха

Датчик
температуры
теплого пола

t"1 t"2 t"3 t"4 t"5 t"6

Номер клапана HV1n HV2n HV3n HV4n HV5n HV6n Резерв Резерв

+ -

KNX

EIB

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Со
гл

ас
ов

ан
о

AC 24V

N L

220/24В

L N PE

PP1

Комплектный кабель к сервоприводу

ЩК1

Х1 1

1

2

L

N

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 165

QF1

6A

Ввод ~220V

Р
ЕL N

Х0 1 2 3

ЩК1
Бокс настенный 24М

прозрачная дверь Mistral65
(с клемм)

1SLM006502A1204

QF1

HDR-60

PP1

EIB

H1

EIB

Н2

EIB

Н3

Примечание:
1. Клапаны с сервоприводом устанавливаются по проекту ОВиВК.
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Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19

Щит ЩK2. Схема подключения
оборудования теплого пола и

отопления

5

8-канальный актуатор отопления

Условные обозначения

усл. описание

AKH-0800.02
Клапан с сервоприводомHV

Датчик температуры теплого полаt"1

1 2

AKH-0800.02

H4

Номер
помещения 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 3.1 2.1 2.2 2.6 2.7 2.3 2.5

Название
помещения Вход Коридор Ванная С/у Кухня-

столовая
С/у Вход Коридор Кухня-

столовая
Гостиная Ванная Спальня

Датчик
температуры t"7 t"8 t"9 t"10 t"11 t"12 t'12 t'13 t'14 t'15 t'16 t'17

Номер клапана HV1n HV2n HV3n HV4n HV5n HV6n Резерв Резерв HV1 HV2, HV3 HV4, HV5 HV6, HV7 HV8 HV9, 10 Резерв Резерв

+ -

KNX

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Комплектный кабель к сервоприводу

Х1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 165

1 2

AKH-0800.02

H5
+ -

KNX

EIB

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Х2 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 165

Датчик температуры помещенияt'1

Со
гл

ас
ов

ан
о

AC 24V

N L

220/24В

L N PE

PP2

QF1

6A

Ввод ~220V

Р
ЕL N

Х0 1 2 3 ЩК2

ЩК2
Бокс настенный 12М

прозрачная дверь Mistral65
(с клемм)

1SLM006501A1202

QF1

HDR-60

PP2

EIB

H4

EIB

H5

Примечание:
1. Клапаны с сервоприводом устанавливаются по проекту ОВиВК.
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8-канальный актуатор отопления

Условные обозначения

усл. описание

AKH-0800.02
Клапан с сервоприводомHV

Датчик температуры помещенияt'1

Номер
помещения 3.2 3.1 3.9 3.8 3.4 3.5 3.7

Название
помещения

Коридор Кабинет Детская Гостевая Спальня
Гардероб

ная
Спальня

Датчик
температуры

воздуха
t'18 t'19 t'20 t'21 t'23 t'24 t'25

Номер клапана HV1, HV2 HV3, HV4 HV5 HV6 HV7 HV8 HV9, HV10 Резерв

Комплектный кабель к сервоприводу

Х1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 125

03-2019.10- СС

Слаботочные системы
41

Изм.

Р

Стадия Лист Листов

Кол. Лист №док Подп. Дата

Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19

Щит ЩK3. Схема подключения
оборудования отопления

6

13 14 15 16

AC 24V

N L

220/24В

L N PE

PP3

QF1

6A

Ввод ~220V

Р
ЕL N

Х0 1 2 3

1 2

AKH-0800.02

H6
+ -

KNX

EIB

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЩК3

Со
гл

а
со

ва
но

ЩК3
Бокс настенный 8М

прозрачная дверь Mistral65
(с клемм)

1SLM006501A1201

QF1

HDR-60

PP3

EIB

H6

Примечание:
1. Клапаны с сервоприводом устанавливаются по проекту ОВиВК.

N engineering



Термоконтроллер 6-канальный

Условные обозначения

усл. описание

SCN-RT6AP.01
Датчик температуры теплого полаt''1

+
1

-

SCN-RT6AP.01

TR1

Номер
помещения 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 3.1 1.1 1.1

Название
помещения

Постироч
ная

C/у Коридор Предбанн
ик

Сауна Зона
отдыха

Вход Коридор Ванная С/у Кухня-
столовая

С/у Вход Лестница Кабинте

Датчик
температуры

пола
t"1 t"2 t"3 t"4 t"5 t"6 t"7 t"8 t"9 t"10 t"11 t"12 t"13 t"14 t"15

+ -

KNX

+
2

- +
3

- +
4

- +
5

- +
6

-
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08.19

Схема подключения системы управления
теплыми полами KNX

8

Блок коллекторный №1
7 контуров (+1)
Теплый пол
Шкаф RN-2
615х580х110

+
1

-

SCN-RT6AP.01

TR2
+ -

KNX

+
2

- +
3

- +
4

- +
5

- +
6

-

Блок коллекторный №5
7 контуров (+1)
Теплый пол
Шкаф RV-3
715х650х150

+
1

- +
2

-

SCN-RT2UP.01

TR3
+ -

KNX

EIB

ЩР1

Термоконтроллер 2-канальныйSCN-RT2UP.01

+
1

- +
2

-

SCN-RT2UP.01

TR4
+ -

KNX

N engineering
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08.19

08.19
9

Схема подключения оборудования
система мультирум

R

+

-

R

L

+

-

+

-

L

Плеер Sonos Connect:AMP

Ethernet

L

R +
-

+
-

 S56

+

-
Спортзал

Коммутатор
№2 СКС

на 48 порта

Шкаф CКС
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 S56

Схема коммутации питания для АС KEF Ci3-80QT WHT

Реле и блок питания установить в монтажной
коробке за ресивером.

R

+

-

L

TX-RZ740

 S56

+

-

Гостинная

 S56

C

 S56

+

-

RS

+

-

LS

 S56

+

-

 S56

RH

 S56

+

-

LH

 S56

+

-

L

R +
-

+
-

C +
-

RS +
-

LS +
-

RH +
-

LH +
-

R

+

-

L

+

-

Плеер Sonos Connect:AMP

Ethernet

L

R +
-

+
-

 S56

Кабинет

 S56

N engineering



10

 Схема подключения оборудования
компьютерной сети
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Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19

Патч-панель
№3 СКС

на 24 порта

Коммутатор
№2 СКС

на 48 порта

Со
гл

а
со

ва
но

Таблица соединений коммутационного оборудования (начало)

№ Патч-корд Кабель Оборудование

К
ом

м
ут

а
т
ор

 2
4

№
1 
P
oE

 С
К
С

Порт №1 Патч-корд
RJ45-RJ45

П
а
т
ч-

па
не

ль
 №

1 
СК

С

Порт №1
UTP CAT6
4х2х0,52

Камера i-3

Порт №2 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №2
UTP CAT6
4х2х0,52

Точка Wi-Fi
i-7

Порт №3 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №3
UTP CAT6
4х2х0,52

Точка Wi-Fi
i-12

Порт №4 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №4
UTP CAT6
4х2х0,52

Точка Wi-Fi
i-20

Порт №5 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №5
UTP CAT6
4х2х0,52

Камера i-26

Порт №6 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №6
UTP CAT6
4х2х0,52

Камера i-31

Порт №7 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №7
UTP CAT6
4х2х0,52

Точка Wi-Fi
i-37

Порт №8 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №8
UTP CAT6
4х2х0,52

Точка Wi-Fi
i-38

Порт №9 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №9
UTP CAT6
4х2х0,52

Точка Wi-Fi
i-39

Порт №10 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №10
UTP CAT6
4х2х0,52

Точка Wi-Fi
i-40

Порт №11 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №11 Коммутатор
№2 СКС

Порт №12 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №12
UniFi Cloud

Key

Порт №13 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №13
IP-видеоре-
гистратор

Порт №14 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №14 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера дом
ул. UVK1

Порт №15 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №15 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера дом
ул. UVK2

Порт №16 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №16 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера дом
ул. UVK3

Порт №17 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №17 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера дом
ул. UVK4

Порт №18 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №18 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера дом
ул. UVK5

Порт №19 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №19 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера гараж
V1

Порт №20 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №20 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера гараж
V2

Порт №21 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №21 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера гараж
V3

Порт №22 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №22 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера гараж
V4

Порт №23 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №23 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Камера гараж
V5

Порт №24 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №24
UTP CAT6
4х2х0,52 NC311PL

Патч-панель
№1 СКС

на 24 порта

Коммутатор
№1 PoE СКС
на 24 порта

Патч-панель
№2 СКС

на 24 порта

Подключение
потребителей
смотреть по
"Таблице соединений
коммутационного
оборудования"

IP видеоре-
гистратор

ИБП

Шкаф СКС

Копировал Формат А3
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Со
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а
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но

Таблица соединений коммутационного оборудования (продолжение)

№ Патч-корд Кабель Оборудование

К
ом

м
ут

а
т
ор

 4
8

№
2 

СК
С

Порт №1 Патч-корд
RJ45-RJ45

П
а
т
ч-

па
не

ль
 №

2 
СК

С

Порт №1
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-1

Порт №2 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №2
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-2

Порт №3 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №3
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-4

Порт №4 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №4
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-5

Порт №5 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №5
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-8

Порт №6 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №6
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-9

Порт №7 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №7
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-10

Порт №8 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №8
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-11

Порт №9 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №9
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-14

Порт №10 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №10
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-15

Порт №11 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №11
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-16

Порт №12 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №12
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-17

Порт №13 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №13
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-18

Порт №14 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №14
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-19

Порт №15 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №15
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-22

Порт №16 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №16
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-23

Порт №17 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №17
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-24

Порт №18 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №18
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-25

Порт №19 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №19
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-27

Порт №20 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №20
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-28

Порт №21 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №21
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-29

Порт №22 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №22
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-30

Порт №23 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №23 Резерв

Порт №24 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №24 Резерв

Копировал Формат А3

И
нв

. 
№

 п
од

л.
П
од

п.
 и

 д
а
т
а

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Таблица соединений коммутационного оборудования (окончание)

№ Патч-корд Кабель Оборудование

К
ом

м
ут

а
т
ор

 4
8

№
2 

СК
С

Порт №25 Патч-корд
RJ45-RJ45

П
а
т
ч-

па
не

ль
 №

3 
СК

С

Порт №1
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-32

Порт №26 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №2
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-33

Порт №27 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №3
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-34

Порт №28 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №4
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-35

Порт №29 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №5
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-36

Порт №30 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №6 Коммутатор
№1 СКС

Порт №31 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №7
UTP CAT6
4х2х0,52

Щит ЩР1 i-42
(KNX)

Порт №32 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №8
UTP CAT6
4х2х0,52 Sonos i-43

Порт №33 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №9
UTP CAT6
4х2х0,52

Щит ЩР2 i-44

Порт №34 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №10
UTP CAT6
4х2х0,52

Щит ЩР1 i-45
(сервер)

Порт №35 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №11
UTP CAT6
4х2х0,52

Охранная
сигнализация

Порт №36 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №12
UTP CAT6
4х2х0,52

Видеопанель
i-6

Порт №37 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №13
UTP CAT6
4х2х0,52

Видеопанель
i-13

Порт №38 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №14
UTP CAT6
4х2х0,52

Видеопанель
i-21

Порт №39 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №15
UTP CAT6
4х2х0,52

Видеопанель
i-41

Порт №40 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №16
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-46

Порт №41 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №17
UTP CAT6
4х2х0,52 Розетка i-47

Порт №42 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №18 UFTP4-C6-S23-OUT
-LSZH

Видеопанель
(кабель V6)

Порт №43 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №19 Резерв

Порт №44 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №20 Резерв

Порт №45 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №21 Резерв

Порт №46 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №22 UFTP4-C6-S23-OU
T-LSZH

Беседка

Порт №47 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №23 UFTP4-C6-S23-OU
T-LSZH

Гостевой дом

Порт №48 Патч-корд
RJ45-RJ45

Порт №24

Лист

03-2019.10-СС
Изм. Лист №док Подпись Дата

11
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Схема подключения
видеодомофонного оборудования

03-2019.10- СС

Слаботочные системы
41

Изм.

Р

Стадия Лист Листов

Кол. Лист №док Подп. Дата

Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19
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Контроллер 

Вызывная панель - КАЛИТКА 

Электрозамок
(существующий)

Ethernet +PoE

UFTP4-C6-S23-OUT-LSZH

Контроллер замка

Конт.

1A

1B

G

12V

220/12В

L
БП6

UTP CAT6 4х2х0,52Коммутатор
№1 PoE СКС
на 24 порта

Шкаф CКС

Коммутатор
№2 СКС

на 48 порта

NC311PL

ХТ1

N

PE

+12V

-12V

Видеодисплей
1-й этаж

Et
he

rn
et

Видеодисплей
2-й этаж

Et
he

rn
et

Видеодисплей
3-й этаж

Et
he

rn
et

Видеодисплей
4-й этаж

Et
he

rn
et

~220V
QF1

Видеосервер

HS-01

Et
he

rn
et

(существующий)

Щит ЩР1

N engineering
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12V

че
рн

ы
й

зе
ле
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К БП4

18

Подключение оборудования
защиты от протечек воды

(окончание)

03-2019.10- СС

Слаботочные системы
41

Изм.

Р

Стадия Лист Листов

Кол. Лист №док Подп. Дата

Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19

Копировал Формат А3
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кр
а
сн

ы
й

Кран с
электроприводом

WV4
закрыть/открыть

М

DC 12V

V1+ V1-

SMART SWP-01

1 2

V1 (DC 12V 4A)

V2+ V2-

DC 12V S1

1 2А1 А2

ALL Off S2

3 4

S3

5 6

S3

7 8

3 4 5

V1 (DC 12V 4A)

6 7 8

V3 (AC 220V 10A)

9 10 11

Alarm (NO, NC)

12

КП2
1 2 3

1 2

W3

МКШнг(А)-LS
7х0,5

3

1 2 3

Комплектный
кабель

че
рн

ы
й

зе
ле

ны
й

кр
а
сн

ы
й

Кран с
электроприводом

WV5
закрыть/открыть

М

4 5 6

1 2

Комплектный
кабель

LS8.1

1 2
че

рн
ы
й

зе
ле

ны
й

кр
а
сн

ы
й

Кран с
электроприводом

WV6
закрыть/открыть

М

4 5 6

LS8.2 LS9

1 2

LS10

1 2

LS11.1

W4

12V

К БП5

DC 12V

V1+ V1-

SMART SWP-01

1 2

V1 (DC 12V 4A)

V2+ V2-

DC 12V S1

1 2А1 А2

ALL Off S2

3 4

S3

5 6

S3

7 8

3 4 5

V1 (DC 12V 4A)

6 7 8

V3 (AC 220V 10A)

9 10 11

Alarm (NO, NC)

12

1 2

LS12.1

1 2

UTP
2х2х0,52

LS13

1 2

LS14

1 2

1 2

21

1 2

1 2

2

1 2

1 2

2

1 2

1 2

2

1 2

1 2

2

1 2

1 2

2

1 2

1 2

2

1 2 3 1 2 3

LS11.2

1 1 1 1 1 1

че
рн

ы
й

зе
ле

ны
й

кр
а
сн

ы
й

Кран с
электроприводом

WV7
закрыть/открыть

М

КП3
1 2 3

1 2

W4

МКШнг(А)-LS
7х0,5

3

1 2 3

Комплектный
кабель

че
рн

ы
й

зе
ле

ны
й

кр
а
сн

ы
й

Кран с
электроприводом

WV8
закрыть/открыть

М

4 5 6

че
рн

ы
й

зе
ле

ны
й

кр
а
сн

ы
й

Кран с
электроприводом

WV9
закрыть/открыть

М

4 5 6

1 2 3 1 2 3

LS12.2
LS12.3

1 2

LS15

1 2

1 2

21

ЩР1 (учтен в проекте ЭОМ) ЩР2 (учтен в проекте ЭОМ)

В ОС В ОС

Примечание:
1. Краны с электроприводом устанавливаются по проекту ОВиВК.

КП4че
рн

ы
й

зе
ле

ны
й

кр
а
сн

ы
й

Кран с
электроприводом

WV10
закрыть/открыть

М

4 5 6

1 2 3

1 2

W4

3
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Схема подключения оборудования
пожарной сигнализации

03-2019.10- СС

Слаботочные системы
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Стадия Лист Листов
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Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"
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08.19
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Конт. Цепь

1 З3

2 К3

3 P3

4 З2

5 К2

6 P2

7 З1

8 К1

9 P1

10 TML

11

T

12 TM

13 MA1

14 MB1

15

T

16 MA2

17 MB2

18 +12

19 -СИ

20 -ТА

21 +12

22 -СО

Конт. Цепь

1 ~220В

2 ~220В

3 +RIP

4 -RIP

ВЭРС-LEON

Цепь Конт.

+L1 1

-L1 2

+L2 3

-L2 4

ШС1+ 5

ШС Общ 6

ШС2+ 7

ШС3+ 8

ШС Общ 9

ШС4+ 10

ШС5+ 11

ШС Общ 12

ШС6+ 13

ШС7+ 14

ШС Общ 15

ШС8+ 16

ШС9+ 17

ШС Общ 18

ШС10+ 19

ШС11+ 20

ШС Общ 21

ШС12+ 22

ШС13+ 23

ШС Общ 24

ШС14+ 25

ШС15+ 26

ШС Общ 27

ШС16+ 28

Выход "пожар"
в СКУД и ОС

Выход "пожар"
в приточную
вентиляцию в щит
ЩС1

"Сирена"
12В, 1А

+

-

VD R

Световой
оповещатель
12В, 1А

+

-

VD R

~220В, 50Гц
(см. раздел  ЭОМ)

Адресная линия связи 1 (Дом)

извещатели см. в схемах
подключения извещателей

Адресная линия связи 2
(Гостевой дом)

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  

База 2-х проводная для серии Leonardo 

Условные обозначения:

B401L

ВЭРС-LEON

BIAS.01 Звуковой оповещатель 12В DBS1224

4

2

1

База B401L

BTH.01
+

-

Извещатель дымовой оптико-электронный
BTH.01

Leonardo-O, 01 - номер прибора в адресной шине

3

1

ВТM.01
4

2

+

-

Адресный ручной извещатель MCP5A,
ВТM.01 01 - номер прибора в адресной шине

+

-

Схема подключения адресных дымовых
и ручных пожарных извещателей

+

-

+

-

+

-

1

BIAS.01

2
3
4

1
2
3
4

TB1 TB2
+
-

+
-

+
-

+
-

Схема подключения приборов оповещения

Примечания:
1. Время работы прибора от АКБ при пропадании сетевого напряжения:
- в дежурном режиме без внешней нагрузки по цепи 12В, час, не менее 24;
- в режиме тревоги при полной нагрузке по цепи 12В, час, не менее 3.
2. Нагрузку (выносной диод 1N4007 и резистор 7,5 Ом) устанавливать в конце линии
оповещения на клеммах оповещателя с соблюдением полярности.

Оповещатель пожарный свето-звуковой CWSS-RB-S7BIAL.01

BIAL.02 Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КРИСТАЛЛ-12 "Выход"

BIAL.01

BIAS.01

BIAL.01N engineering



0,71 м2 

2,72 м2 

1,27 м2 

11,23 м2 

В
Х

О
Д

1/2 1/2

6
0
0

2
1
0
0

500

1
2
0
0

1300

1300

1

2

3

4

5

6

7

8

1
5
0

2 

4,24 м2 

9
0
0

905

1360

1
/2

1
/2

1700

1
8
5
0

1
0
0
0

край
выключателя

2800

t'12

t'16

t'17

t'15 t'14

t'13

t''7

t''8
t''10t''9

t''11

Подъем кабеля МКЭШВ 2×2х0,5 ПЭ
на 3-й этаж

К1-2
Кондиционер кассетный MLZ-KP35

Блок коллекторный №5
7 контуров (+1)

Теплый пол
Шкаф RV-3
715х650х150

Блок коллекторный №4
11 контуров (+1)

Радиаторы
Шкаф RV-4
795х650х150

Н5 Н4TR2

ME1

ME2

X1 X5
X2 X6
X3 X7
X4 X8

J1.1 
J1.2
J1.3

J2
J3
-

2.24
2.25
2.26

2.27
2.28
2.29

t''14

2.29

R1 R4
R2 R5
R3 S1

BE-02001,01

Экспликация

№ Наиминование
Площадь

м2 

1 Вход 2,21

2 Коридор, лестница 20,94

3 Ванная 5,75

4 Санузел 1,57

5 Спальня 10,64

6 Кухня-столовая 29,41

7 Гостиная 35,55

8 Балкон 3,00
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План расположения оборудования и
кабельных линий системы управления

отоплением. Второй этаж

03-2019.10- СС

Слаботочные системы
41

Изм.

Р

Стадия Лист Листов

Кол. Лист №док Подп. Дата

Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19
21

EIB
ВВГнг 3x1.5
МКЭШВ 2×2х0,5 ПЭ
на 1-й этаж
в щит ЩР1

Обозначения

Датчик контроля температуры воздуха KNX

Датчик температуры теплого пола с комплектным кабелем

Актуатор отопления KNXН

Подрозетник с заглушкой для вывода датчика теплого пола  

Кабель МКЭШВ 2×2х0,5 ПЭ 

Кабель управления EIB
Кабель питания ВВГнг 3x1.5

Датчик температуры и освещенностиТ

t'1

t''1

Термоконтроллер KNXTR1

Датчик контроля температуры СО и влажности воздуха KNXt'1

-Датчики контроля температуры устанавливаются
на высоте 900мм от ур.ч.п. и на расстоянии 200мм
от ближайшего проема в одном подрозетнике с
выключателем.

-Где нет выключателя, датчики установить на
высоте 1500мм от ур.ч.п. и на расстоянии 200мм.
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План расположения оборудования и
кабельных линий мультирум. Второй и

третий этаж
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Слаботочные системы
41

Изм.

Р

Стадия Лист Листов

Кол. Лист №док Подп. Дата

Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19
25

Условные обозначения

Врезная потолочная АС KEF Ci3-80QT WHT

Кабель акустический  S56 
Общая трасса кабелей

L

C

R

LS

LH

RH

RS

Ресивер
TX-RZ740

Врезная потолочная АС KEF Ci160 CSds DIPOLE SQUARE

Кабель питания ПВСнг 3х1

2-й Этаж гостиная 

Врезная потолочная АС CCM684L, R

3-й Этаж Кабинет

L

R

Sonos
Connect:AMP
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выключателя

2800

TV3

i-8
i-9

TV4
i-10
i-11

i-12

i-13

TV5

i-14
i-15

Wi-fi
i-38

Подъём кабелей СКС
на 3-4 этажи

Wi-fi
i-40

UVK1

UVK2

UVK3

UVK4
UVK5

Опуск кабелей СКС
на 1 этаж

Wi-fi
i-39

Экспликация

№ Наиминование
Площадь

м2 

1 Вход 2,21

2 Коридор, лестница 20,94

3 Ванная 5,75

4 Санузел 1,57

5 Спальня 10,64

6 Кухня-столовая 29,41

7 Гостиная 35,55

8 Балкон 3,00

Условные обозначения

Электрическая розетка, встроенная

Электрическая розетка влагозащищенная, IP-44

Вывод электрический

tv
Антенная розетка для телевизора

int
Розетка RJ-45 или 2хRJ-45

Акустическая розетка
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Обозначения

Номер кабеля антенного SAT 703 с розеткой

Номер кабеля  UTP Cat 6

Условно показанная трасса сети ТV и SKS

Кабель цифровой UTP Cat 6

Кабель антенный SAT 703

Точка доступа WI-FI (внутренняя)Wi-fi

TV1

i-1

Wi-fi Точка доступа WI-FI (внешняя)

Дисплей
VK1

Видеокамера

Кабель питания дисплея ВВгнг(А)-LS 3x1,5  

Кабель для уличных камер - UFTP4-C6-S23-OUT-LSZH
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BTH.17

BIAS.03

BTH.12

BTH.13

BTH.18

BTH.20

BTH.19

9х КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5
Опуск на 1-й этаж

ВТM.14
BTH.15 BTH.16

BGB3

Экспликация

№ Наиминование
Площадь

м2 

1 Вход 2,21

2 Коридор, лестница 20,94

3 Ванная 5,75

4 Санузел 1,57

5 Спальня 10,64

6 Кухня-столовая 29,41

7 Гостиная 35,55

8 Балкон 3,00
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План расположения оборудования и
кабельных линий системы пожарной

сигнализации. Второй этаж

03-2019.10- СС

Слаботочные системы
41

Изм.

Р

Стадия Лист Листов

Кол. Лист №док Подп. Дата

Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19
31

Условные обозначения:

-  Извещатель пожарный дымовой 

-  Звуковой оповещатель (сирена) 

BTH.01

BIAS.01

ВТM.01

-  Извещатель ручной

-  Кабель пожарный КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 
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Экспликация

№ Наиминование
Площадь

м2 

1 Вход 2,21

2 Коридор, лестница 20,94

3 Ванная 5,75

4 Санузел 1,57

5 Спальня 10,64

6 Кухня-столовая 29,41

7 Гостиная 35,55

8 Балкон 3,00
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План расположения оборудования защиты
от протечек воды. Второй этаж

03-2019.10- СС

Слаботочные системы
41

Изм.

Р

Стадия Лист Листов

Кол. Лист №док Подп. Дата

Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19
39

LS1

- кабель UTP (к датчикам протечки воды);
- кабель  МКШнг(А)-LS 7х0,5 (к кранам);

- датчик протечки воды;

WV - кран шаровый с электроприводом 12В ;

- клеммная коробка;

Условные обозначения:

- кабель  комплектный;

- подрозетник с заглушкой для вывода

датчика теплого пола.

LS8.1

WV4..6

LS8.2
LS9

LS10

LS11.2LS11.1

4хUTP
МКШнг(А)-LS 7х0,5

С 1-го этажа
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Наименование и техническая характеристика
оборудования и материалов

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Завод
изготовитель

Кол-во
Масса

единицы
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЩК1

1
Бокс настенный 24М прозрачная дверь Mistral65
(с клемм) IP65

1SLM006502A1204 ABB шт. 1

2
Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX,
8-канальный, до 4 клапанов на канал, 24-230VAC AKH-0800.02 MDT шт. 1

3
Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX,
6канальный, до 4 клапанов на канал, 24-230VAC AKH-0600.02 MDT шт. 2

4 Блок питания 220/12В, 54Вт HDR-60-12 Mean Well шт. 1

5 Выключатель автоматический однополюсный, 1P 6А (C) 6кА S201 C6 ABB шт. 1

ЩК2

1
Бокс настенный 12М прозрачная дверь Mistral65
(с клемм) IP65

1SLM006501A1202 ABB шт. 1

2
Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX,
8-канальный, до 4 клапанов на канал, 24-230VAC AKH-0800.02 MDT шт. 2

3 Блок питания 220/12В, 54Вт HDR-60-12 Mean Well шт. 1

4 Выключатель автоматический однополюсный, 1P 6А (C) 6кА S201 C6 ABB шт. 1

ЩК3

1
Бокс настенный 8М прозрачная дверь Mistral65
(с клемм) IP65

1SLM006501A1201 ABB шт. 1

2
Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX,
8-канальный, до 4 клапанов на канал, 24-230VAC AKH-0800.02 MDT шт. 1

3 Блок питания 220/12В, 24Вт HDR-30-12 Mean Well шт. 1

4 Выключатель автоматический однополюсный, 1P 6А (C) 6кА S201 C6 ABB шт. 1
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Спецификация материалов
оборудования

1

03-2019.10- СС

Слаботочные системы
41

Изм.

Р

Стадия Лист Листов

Кол. Лист №док Подп. Дата

Инженер
ГИП

ООО
"Ника-инжиниринг"

08.19

08.19
8
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Наименование и техническая характеристика
оборудования и материалов

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Завод
изготовитель

Кол-во
Масса

единицы
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЩК3

1
Бокс настенный 8М прозрачная дверь Mistral65
(с клемм) IP65

1SLM006501A1201 ABB шт. 1

2
Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX,
6канальный, до 4 клапанов на канал, 24-230VAC AKH-0600.02 MDT шт. 1

3 Блок питания 220/12В, 24Вт HDR-30-12 Mean Well шт. 1

4 Выключатель автоматический однополюсный, 1P 6А (C) 6кА S201 C6 ABB шт. 1

Шкаф СКС

1 Настенный 19" шкаф, 12U, 650x600x600мм TWB-1266-GP-RAL9004 «Hyperline» шт. 1

2 Коммутатор 24 портовый, PoE EdgeSwitch ES-24-250W Ubiquiti шт. 1

3 Коммутатор 48 портовый EdgeSwitch 48 Lite Ubiquiti шт. 1

4 Модульная патч-панель 19", 24 порта PPBLHD-19-24S-SH-RM «Hyperline» шт. 3

5 Модули Keystone Jack серии KJNE, RJ-45 (8P8C), категория 6 KJNE-8P8C-C6-90-WH «Hyperline» шт. 69

6 Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U CM-1U-ML-COV «Hyperline» шт. 1

7
IP-видеосервер, до 16 IP-каналов со звуком, поддержка Н.265,
до 800 Мбит/с, система записи MDR, до 4 HDD до 6 ТБ
каждый, мобильный клиент iOS/Android, корпус 19"

IP-16-4 MDR DOMINATION шт. 1

8
Жесткий диск повышенной надежности 2 ТБ, SATA II, объем
буфера 64 МБ (для IP видеорегистраторов BRVx) BRVX-1NS Beward шт. 1

9
Блок розеток 19", 250В, 1U, 16А, 8 розеток Schuko, с
выключателем, алюминиевый корпус, разъем IEC 60320 C14 SHE19-8SH-S-IEC «Hyperline» шт. 1

Кол-во и марка
уточняется

10 Полка 19" «Hyperline» шт. 1
Кол-во и марка

уточняется

11 Патч-корд RJ45-RJ45 cat. 6, 0.3м «Hyperline» шт. 65

12 Патч-корд RJ45-RJ45 cat. 6, 0.5м «Hyperline» шт. 7
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Наименование и техническая характеристика
оборудования и материалов

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Завод
изготовитель

Кол-во
Масса

единицы
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приборы систем отопления и протечек воды по месту

1 Термоконтроллер 6-канальный для датчиков SCN-RT6AP.01 MDT шт. 2

2 Термоконтроллер 2-канальный для датчиков SCN-RT2UP.01 MDT шт. 2

3
Датчик CO2 , температуры и влажности с дисплеем и
кнопками, белый AQS/TH-B-UP Elsner шт. 12

4 Датчик температуры кнопками, белый KNX T-UP Touch Elsner шт. 17

5 Датчик освещенности и температуры Vari KNX 3L-T Elsner шт. 1

6 Датчик температуры SCN-PTST3.01 MDT шт. 15

7 Датчик протечки воды L1 Modulee шт. 15

8 Датчик протечки воды L2 Modulee шт. 4

9 6-клавишный выключатель шт. 3
Кол-во и марка

уточняется

10 8-клавишный выключатель шт. 1
Кол-во и марка

уточняется

11 Интерфейс для управления кондиционерами шт. 3

12 Клеммная коробка шт. 4

13 Универсальный интерфейс 2-кратный  BE-02001,01 MDT шт. 1
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Наименование и техническая характеристика
оборудования и материалов

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Завод
изготовитель

Кол-во
Масса

единицы
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пожарная сигнализация

1 Блок пожарной сигнализации ВЭРС-LEON ВЭРС шт. 1

2 Дымовой оптико-электронный Leonardo-O System Sensor шт. 36

3 База 2-х проводная для серии Leonardo B401L System Sensor шт. 36

4 Извещатель пожарный ручной MCP5A System Sensor шт. 4

5 Сирена звуковая DBS1224B4W System Sensor шт. 8

6 Кабель пожарный КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 Энергокабель м. 300

7 Труба гофрированная негорючая ПВХ, ГОСТ 50827-95, 16 мм П16 DKC м. 300

8 Крепеж клипса для трубы гофрированной 16мм DKC шт. 250

Система мультирум

1
Мультирумный контроллер для локальной прослушивания
музыки с мобильного устройства Connect:AMP Sonos шт. 2

2 Встраиваемая акустика (пара колонок) CCM684 Bowers & Wilkins шт. 4

3 9.2-канальный сетевой A/V Ресивер шт. 1

4 Акустическая система KEF Ci3-80QT WHT шт. 5

5 Акустическая система KEF Ci160 CSds DIPOLE
SQUARE

шт. 2

6 Кабель ПВС 3х0,5 м. 60

7 Акустический кабель  S56 DAXX м. 150

8 Труба гофрированная негорючая ПВХ, ГОСТ 50827-95, 20 мм П20 DKC м. 150

9 Коммутации питания для АС KEF Ci3-80QT WHT комп. 1

N engineering
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